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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

__________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю__________
______ Управление надзорной деятельности и профилактической работы______
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 227-71-99 (опкуо1(а)тсЬ§кг$к.ги)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание №34/1/1-19
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Юридическому лицу -  Краевому государственному бюджетному учреждению социального обслу
живания «Дзержинский психоневрологический интернат» (далее -  КГБУ СО «Дзержинский психо- 
________________________________ неврологический интернат»)_________________ ________ _______

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 08.11.2021 № 34 в пери
од с 10:00 часов 19 ноября 2021 по 10:00 часов 23 ноября 2021 главным государственным инспекто
ром Тасеевского и Дзержинского районов по пожарному надзору Самохваловым Вячеславом Алек
сандровичем, проведена плановая выездная проверка объекта защиты КГБУ СО «Дзержинский пси
хоневрологический интернат», расположенного по адресу: Дзержинский район, д. Улюколь, ул. 
Озерная, 2

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных 
требований:___________________________________________________________________ _________

№
п/п

Вид выявленного наруше
ния обязательных требо
ваний с указанием кон

кретного места выявлен
ного нарушения

Структурные единицы нормативных правовых 
актов (их отдельных положений), содержащих 
обязательные требования, которые нарушены

Срок
устранения

выявленного
нарушения

1 2 3 4
1. В КГБУ СО «Дзержин

ский психоневрологиче
ский интернат» не опре
делен порядок и сроки 
проведения противопо
жарного инструктажа и 
прохождения пожарно
технического минимума.

В соответствии с пунктом 3 Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г№  1479:
Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения 
обучения мерам пожарной безопасности.
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем 
проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно
технического минимума.
Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и 
прохождения пожарно-технического минимума определяются 
руководителем организации Обучение мерам пожарной 
безопасности осуществляется в соответствии с нормативными 
документами по пожарной безопасности

2 2 .0 4 .2 0 2 2

2 . В КГБУ СО «Дзержин
ский психоневрологиче
ский интернат» отсутст
вует инструкция о мерах 
пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г№  1479:
В отношении каждого объекта защиты (за исключением 
индивидуальных жилых домов) руководителем (иным 
уполномоченным должностным лицом) организации 
(индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном основании находятся

2 2 . 0 4 .2 0 2 2



разработанная в отноше
нии административного 
здания, утвержденная ру
ководителем учреждения, 
выполненная в соответ
ствии с требованиями 
XVIII раздела Правил 
противопожарного режи
ма в РФ.

объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в 
том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и 
пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного 
и складского назначения

3 . В КГБУ СО «Дзержин
ский психоневрологиче
ский интернат» отсутст
вует инструкция о мерах 
пожарной безопасности, 
разработанная в отноше
нии корпуса № 1, утвер
жденная руководителем 
учреждения, выполнен
ная в соответствии с тре
бованиями XVIII раздела 
Правил противопожарно
го режима в РФ.

В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г№  1479:
В отношении каждого объекта защиты (за исключением 
индивидуальных жилых домов) руководителем (иным 
уполномоченным должностным лицом) организации 
(индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном основании находятся 
объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в 
том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и 
пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного 
и складского назначения

2 2 .0 4 .2 0 2 2

4 . В КГБУ СО «Дзержин
ский психоневрологиче
ский интернат» отсутст
вует инструкция о мерах 
пожарной безопасности, 
разработанная в отноше
нии корпуса № 2, утвер
жденная руководителем 
учреждения, выполнен
ная в соответствии с тре
бованиями XVIII раздела 
Правил противопожарно
го режима в РФ.

В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г№  1479:
В отношении каждого объекта защиты (за исключением 
индивидуальных жилых домов) руководителем (иным 
уполномоченным должностным лицом) организации 
(индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном основании находятся 
объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в 
том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и 
пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного 
и складского назначения.
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5 . В КГБУ СО «Дзержин
ский психоневрологиче
ский интернат» отсутст
вует инструкция о мерах 
пожарной безопасности, 
разработанная в отноше
нии корпуса № 3, утвер
жденная руководителем 
учреждения, выполнен
ная в соответствии с тре
бованиями XVIII раздела 
Правил противопожарно
го режима в РФ.

В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г№  1479:
В отношении каждого объекта защиты (за исключением 
индивидуальных жилых домов) руководителем (иным 
уполномоченным должностным лицом) организации 
(индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном основании находятся 
объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в 
том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и 
пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного 
и складского назначения.

2 2 . 0 4 .2 0 2 2

6. В КГБУ СО «Дзержин
ский психоневрологиче-

В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г№ 1479:

2 2 . 0 4 .2 0 2 2



ский интернат» отсутст
вует инструкция о мерах 
пожарной безопасности, 
разработанная в отноше
нии здания медицинской 
части, утвержденная ру
ководителем учреждения, 
выполненная в соответ
ствии с требованиями 
XVIII раздела Правил 
противопожарного режи
ма в РФ.

В отношении каждого объекта защиты (за исключением 
индивидуальных жилых домов) руководителем (иным 
уполномоченным должностным лицом) организации 
(индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном основании находятся 
объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в 
том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и 
пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного 
и складского назначения.

7 . В КГБУ СО «Дзержин
ский психоневрологиче
ский интернат» отсутст
вует инструкция о мерах 
пожарной безопасности, 
разработанная в отноше
нии клуба, утвержденная 
руководителем учрежде
ния, выполненная в соот
ветствии с требованиями 
XVIII раздела Правил 
противопожарного режи
ма в РФ.

В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г№  1479:
В отношении каждого объекта защиты (за исключением 
индивидуальных жилых домов) руководителем (иным 
уполномоченным должностным лицом) организации 
(индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном основании находятся 
объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в 
том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и 
пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного 
и складского назначения
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8. В КГБУ СО «Дзержин
ский психоневрологиче
ский интернат» отсутст
вует инструкция о мерах 
пожарной безопасности, 
разработанная в отноше
нии столовой, утвер
жденная руководителем 
учреждения, выполнен
ная в соответствии с тре
бованиями XVIII раздела 
Правил противопожарно
го режима в РФ.

В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г№  1479:
В отношении каждого объекта защиты (за исключением 
индивидуальных жилых домов) руководителем (иным 
уполномоченным должностным лицом) организации 
(индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном основании находятся 
объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в 
том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и 
пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного 
и складского назначения.

«

2 2 . 0 4 .2 0 2 2

9 . В КГБУ СО «Дзержин
ский психоневрологиче
ский интернат» отсутст
вует инструкция о мерах 
пожарной безопасности, 
разработанная в отноше
нии прачечной, утвер
жденная руководителем 
учреждения, выполнен
ная в соответствии с тре
бованиями XVIII раздела 
Правил противопожарно-

В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г № 1479:
В отношении каждого объекта защиты (за исключением 
индивидуальных жилых домов) руководителем (иным 
уполномоченным должностным лицом) организации 
(индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном основании находятся 
объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в 
том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и 
пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного 
и складского назначения

2 2 .0 4 .2 0 2 2



го режима в РФ.
10 . В КГБУ СО «Дзержин

ский психоневрологиче
ский интернат» отсутст
вует инструкция о мерах 
пожарной безопасности, 
разработанная в отноше
нии гаражного бокса, ут
вержденная руководите
лем учреждения, выпол
ненная в соответствии с 
требованиями XVIII раз
дела Правил противопо
жарного режима в РФ.

В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г№  1479:
В отношении каждого объекта защиты (за исключением 
индивидуальных жилых домов) руководителем (иным 
уполномоченным должностным лицом) организации 
(индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном основании находятся 
объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в 
том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и 
пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного 
и складского назначения.

2 2 .0 4 .2 0 2 2

© В КГБУ СО «Дзержин
ский психоневрологиче
ский интернат» отсутст
вует инструкция о мерах 
пожарной безопасности, 
разработанная в отноше
нии котельной,утвер
жденная руководителем 
учреждения, выполнен
ная в соответствии с тре
бованиями XVIII раздела 
Правил противопожарно
го режима в РФ.

В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г№  1479:
В отношении каждого объекта защиты (за исключением 
индивидуальных жилых домов) руководителем (иным 
уполномоченным должностным лицом) организации 
(индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном основании находятся 
объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в 
том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и 
пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного 
и складского назначения

2 2 . 0 4 .2 0 2 2

12. В КГБУ СО «Дзержин
ский психоневрологиче
ский интернат» отсутст
вует инструкция о мерах 
пожарной безопасности, 
разработанная в отноше
нии складов, утвержден
ная руководителем учре
ждения, выполненная в 
соответствии с требова
ниями XVIII раздела 
Правил противопожарно
го режима в РФ.

В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г№  1479:
В отношении каждого объекта защиты (за исключением 
индивидуальных жилых домов) руководителем (иным 
уполномоченным должностным лицом) организации 
(индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном основании находятся 
объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в 
том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и 
пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного 
и складского назначения.

2 2 .0 4 .2 0 2 2

13 . В КГБУ СО «Дзержин
ский психоневрологиче
ский интернат» отсутст
вует инструкция о мерах 
пожарной безопасности, 
разработанная в отноше
нии столярной мастер
ской, утвержденная руко
водителем учреждения, 
выполненная в соответ-

В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г№  1479:
В отношении каждого объекта защиты (за исключением 
индивидуальных жилых домов) руководителем (иным 
уполномоченным должностным лицом) организации 
(индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном основании находятся 
объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в 
том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и 
пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного 
и складского назначения

2 2 . 0 4 .2 0 2 2



ствии с требованиями 
X V I I I  раздела Правил 
противопожарного режи
ма в РФ.

14. Декларация пожарной 
безопасности КГБУ СО 
«Дзержинский психонев
рологический интернат» 
не внесены изменения переч
ней статей (частей, пунк
тов) технического регла
мента и нормативных до
кументов по пожарной 
безопасности, требования 
которых установлены для 
объекта защиты.

В соответствии со статьей 64 (2) «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 ФЗ № 123-ФЗ: 
Требования к декларации пожарной безопасности
1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении 
объектов защиты (зданий, сооружений, в том числе производствен
ных объектов), для которых законодательством Российской Федера
ции о градостроительной деятельности предусмотрено проведение 
экспертизы проектной документации (за исключением зданий клас
сов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в 
отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной 
опасности Ф11 и предусматривает:
1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);
2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 
(может быть проведена в рамках добровольного страхования ответст
венности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).
2. При составлении декларации пожарной безопасности в отношении 
объектов защиты, для которых установлены требования технических 
регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", и нормативных документов по пожар
ной безопасности, в декларации указывается только перечень статей 
(частей, пунктов) указанных документов, требования которых уста
новлены для соответствующего объекта защиты
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15. Автоматическая установ
ка пожарной сигнализа
ции в коридоре правого 
крыла второго этажа зда
ния медицинской части 
корпуса № 4 неисправна.

В соответствии с пунктом 54 Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г№  1479:
Руководитель организации организует работы по ремонту, 

техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие 
исправное состояние указанных средств Работы осуществляются с 
учетом инструкции изготовителя на технические средства, 
функционирующие в составе систем противопожарной защиты 
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации 
средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения 
должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные 
технические условия, а также регламент технического обслуживания 
указанных систем, утверждаемый руководителем организации 
Регламент технического обслуживания систем противопожарной 
защиты составляется в том числе с учетом требований технической 
документации изготовителя технических средств, функционирующих 
в составе систем.
На объекте защиты хранятся техническая документация на системы 
противопожарной защиты, в том числе технические средства, 
функционирующие в составе указанных систем, и результаты 
пусконаладочных испытаний указанных систем 
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем 
(поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя 
(поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации 
правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное 
проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения до их замены в установленном порядке 
Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты 
К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные 
предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его 
наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
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16. Обслуживающий персо
нал столовой не знает ал
горитм действий в случае 
возникновения пожара.

В соответствии со статьей 6 (2) «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 Ф3№ 123-ФЗ: 
Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безо
пасности
1 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной 
при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответст
вии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и по
жарный риск не превышает допустимых значений, установленных 
настоящим Федеральным законом;
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2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответст
вии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нор
мативными документами по пожарной безопасности
3) При выполнении обязательных требований пожарной безопасно
сти, установленных техническими регламентами, принятыми в соот
ветствии с Федеральным законом "О техническом регулировании”, и 
требований нормативных документов по пожарной безопасности, а 
также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию 
или проектная документация на которые была направлена на экспер
тизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 
расчет пожарного риска не требуется
п.20 (1) Все работники организации, имеющей пожароопасное произ
водство, а также работающие в зданиях (сооружениях) с массовым 
пребыванием людей (свыше 50 человек) должны практически пока
зать умение действовать при пожаре, использовать первичные сред
ства пожаротушения.

17. Отсутствуют указатели 
со светоотражающей по
верхностью с направле
нием движения к источ
никам противопожарного 
водоснабжения (обозна
чается либо световыми 
указателями, подключен
ными к сети электро
снабжения и включенны
ми в ночное время или 
постоянно, с четко нане
сенными цифрами рас
стояния до их месторас
положения)

В соответствии с пунктом 48 Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г№  1479:
Руководитель организации извещает подразделение пожарной 
охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) 
пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а 
также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже 
требуемого
Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное 
обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного 
водоснабжения, находящихся на территории организации, и 
внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и 
организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз 
в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты.
Направление движения к источникам противопожарного 
водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей 
поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети 
электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с 
четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения
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18. В корпусе №  2 на пер
вом этаже правого 
крыла эвакуационный 
выход не обеспечивает 
возможность их сво
бодного открывания 
изнутри

В соответствии с пунктом 26 Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г№  1479:
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без 
ключа.
Для объектов защиты, для которых установлен особый режим 
содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно 
обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей 
эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты 
здания или дистанционно сотрудником (работником), 
осуществляющим круглосуточную охрану
Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте 
защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям 
пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и 
спасения людей, ограничения распространения, локализации и 
тушения пожара.
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19. Не проводятся трени
ровки по эвакуации 
лиц, осуществляющих 
свою деятельность на 
объекте защиты с мас
совым пребыванием 
людей

В соответствии с пунктом 9 Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г № 1479:
На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель 
организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие 
практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою 
деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а 
также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, 
сооружении
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Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уста
новленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридиче
ских лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федера
ции обязанность по их устранению.



При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сро
ками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

'1
Главный государственный инспектор 
Тасеевского и Дзержинского районов 
по пожарному надзору 
«23» ноября 202! г.

Предписание для исполнения получил(-а): 
Заместитель директора КГБУ СО 
«Дзержинский психоневрологический интернат» 
«23» ноября 2021 г. (подпись)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19 
ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам 8(39167)91222 (понедельник, пятница)


